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Bijlage 6 

 
behorend bij de uitvoeringsovereenkomst beheer en onderhoud gemalen 

gemeente Weert 
 

Werkzaamheden elektrotechnische renovatie mini-gemalen 
 
Algemeen: 
In deze bijlage worden de elektrotechnische  werkzaamheden, incl. kosten, aangegeven die door het 
Waterschapsbedrijf Limburg worden geadviseerd om uit te voeren in het kader van onderhavige 
uitvoeringsovereenkomst “Beheer en Onderhoud gemalen”. Indien de gemeente Weert er voor kiest om deze 
minigemalen of bepaalde minigemalen te vervangen, geldt voor de vervanging van de betreffende 
minigemaal/minigemalen onderhavig document en de voorwaarden daarin, zulks in aanvulling op de bestaande 
“Uitvoeringsovereenkomst beheer en onderhoud gemalen gemeente Weert d.d. 15 januari 2015”. 
 
Advies WBL: 
Gemeente Weert heeft een veelvoud aan minigemalen voor afvalwaterafvoer. Vanuit de periodieke controles, 
onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst “Beheer en Onderhoud gemalen”, is geconstateerd dat deze frequent niet 
meer voldoen aan de hedendaagse technische eisen: ze zijn gemiddeld 25 jaar oud en niet voorzien van enige 
communicatie met een centrale wacht. Door WBL wordt dan ook, in het kader van de samenwerking in het nastreven 
van doelstellingen in het algemeen belang die de gemeente Weert en WBL beiden gezamenlijk dienen, geadviseerd 
om bij vervanging d.m.v. nieuwe schakelkasten in een “buitenopstelling”, deze te voorzien van een binnenkast, pomp-
besturingsunit en een datatransmitter. Deze datatransmitter wordt gekoppeld aan het centrale besturingssysteem 
Wauter in de Centrale Regie Kamer van WBL. Hierdoor kunnen storingen worden gesignaleerd, data worden 
verzameld en kan het gemaal op afstand worden bediend. Door het uitvoeren van eerdergenoemde werkzaamheden 
zijn de gemalen, elektrotechnisch bezien, weer state of the art en op afstand te beheren.  
 
 
Aannames / uitgangspunten 
 Een minigemaal wordt behandeld als een standaardgemaal: de sokkel blijft gehandhaafd; een nieuwe 

schakelkast wordt door middel van een losse grondplaat (van hetzelfde materiaal en coating als paneel) op 
de bestaande sokkel bevestigd. Wanneer een bestaande sokkel door beschadiging of ouderdom niet 
(direct) geschikt is voor hergebruik moet een alternatieve oplossing gezocht worden; te denken aan 
bijvoorbeeld een betonnen omstort of vervanging van de sokkel.  

  Enexis: WBL coördineert afspraken met Enexis. Enexis geeft aan dat een minigemaal voor 
 aanvang van genoemde werkzaamheden door Enexis spanningsvrij gemaakt moet worden. Dit gebeurt door 
 opgraven en knippen van de voedingskabel. Nadat een schakelkast vervangen is plaatst Enexis de slimme 
 meter, en herstelt de voeding door het plaatsen van een mof. 

 Gemeente Weert verzorgt quick scan bodemkwaliteit voor betreffend minigemaal dat vervangen gaat 
worden. Deze is vereist voor het aanvragen van de werkzaamheden van/bij Enexis. 

 
Condities 
Aansprakelijkheid:  De aansprakelijkheid van WBL voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot ten  

hoogste de kosten van de realisatie van het betreffend gemaal ter zake waarvan WBL 
toerekenbaar is tekortgeschoten. 

  
Garantietermijn: 12 maanden, ingaande per vervanging van een minigemaal. 
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Betalingstermijn: Binnen 30 dagen na ontvangst factuur. 
Toestemming:  Als uit de beheer en onderhoudstaken conform de “Uitvoeringsovereenkomst beheer en 

onderhoud gemalen gemeente Weert d.d. 15 januari 2015” volgens WBL noodzaak is voor de 
elektrotechnische renovatie van een minigemaal, dan kunnen deze taken direct door WBL 
uitgevoerd worden zoals beschreven in deze bijlage. 

 
Raming: 
De raming voor genoemde werkzaamheden per gemaal is als volgt opgebouwd: 
Leveren en vervangen nieuwe schakelkast € 4.522,= 
Koppeling aan centraal besturingssysteem Wauter (systeemintegratie) €    520,= * 
Stelpost Enexis €    415,= 
Werkvoorbereiding en onvoorzien €    299,=   
 
Per gemaal excl. btw € 5.756,= 
 
*) In het Waterpanel Noord wordt samen met andere gemeenten gezocht naar een gezamenlijk 
gemalenbeheersysteem. Zodra meerdere gemeenten gebruik gaan maken van Wauter zullen de systeemintegratie 
kosten naar rato worden verdeeld en eventueel teveel betaalde kosten worden gerestitueerd. 
 
 
BTW: 
Over de vergoeding voor werkzaamheden die het Waterschapsbedrijf Limburg uitvoert, dan wel laat uitvoeren, zal 
BTW worden geheven. Alle vermelde kosten en vergoedingen zijn exclusief BTW. Het Waterschapsbedrijf Limburg 
zal over alle werkzaamheden BTW in rekening brengen. 
 
 
Inflatiecorrectie: 
Genoemde bedragen zijn prijspeil 2020. 
 
 
Facturering: 
De kosten per gemaal worden verrekend op basis van gerealiseerde kosten. Door WBL wordt aan de gemeente 
Weert derhalve enkel de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. 
 
 
 
 


